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72-346 Pobierowo

Roczna ocena jakosci wody (od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.)
na ptywalni w ,,Oasis Resort” ul. Klifowa 34 w Rewalu

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach na podstawie art. 4 ust. 1
ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Paristwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r.,
poz. 338) oraz § 4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie
wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1230),
po dokonaniu rocznej oceny stwierdza, ze:

1. Woda doprowadzana na ptywalnie pochodzi z wodociggu zbiorowego zaopatrzenia
i spetnia wymagania rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294);

2. Plywania wyposazona jest w 1 niecke basenowg, 1 niecke jacuzzi, 6 natryskéw, z ktérych
dokonywano oceny jakosci wody zgodrie z wymaganiem rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadac
woda na ptywalniach.

3. Ocena parametrow jakosci wody na ptywalni dokonywana byta przez zarzadzajacego
ptywalnig w wyniku:

1) prowadzonej biezacej obserwacji jakosci wody, z uwzglednieniem jej
udokumentowania,

2) systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urzadzer oraz rejestrowania
wynikéw pomiaréw w zakresie pH, potencjatu redox, chloru wolnego, chloru
Zwigzanego.

4. Badania jakosci wody na ptywalni wykonywane byty przez zarzadzajacego:

1) zgodnie z harmonogramem poboru prébek wody ustalonym z Pafstwowym
Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Gryficach oraz kazdorazowo w przypadku
wystgpienia sytuacji mogacej mie¢ wplyw na pogorszenie jakosci wody na ptywalni,
po przerwie eksploatacyjnej lub awarii,

2) zgodnie z wymaganym zakresem okreslonym w zataczniku Nr 1 i Nr 2
do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagari,
jakim powinna odpowiadac woda na ptywalniach,




3)

4)

5)

6)

zakres badarh wykonywanych w laboratorium obejmowat: Escherichia coli,
Pseudomonas aeruginosa, ogélna liczba mikroorganizméw w 36°C, Legionella sp.,
metnoé¢, chloroform, £ THM , azotany, utlenialnos,
pomiary potencjatu redox, chloru wolnego i chloru zwigzanego dokonywat
przedstawiciel laboratorium kaidorazowo z  wykonywaniem  badan
mikrobiologicznych w miejscu i punkcie pobierania prébek,
zgodnie z wymagana czestotliwoscig okreslong w zataczniku Nr 2 do rozporzadzenia
Ministra Zdrowla z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagari, jakim powinna
odpowiadaé woda na plywalniach,
z zastosowaniem metodyk referencyjnych okreslonych w zataczniku Nr 4
do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagar,
jakim powinna odpowiada¢ woda na pfywalniach,
w laboratorium posiadajgcym akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji,
tj. Laboratorium Ustugowo-Badawcze ,,BIOCHEMIK” Sp. z o. Smitowo, ul. Pilska 34,
64-810 Kaczory - AB 400.

5. Zarzadzajagcy plywalnia przekazywal terminowo Panstwowemu Powiatowemu
Inspektorowi Sanitarnemu w Gryficach wyniki badan wraz ze wskazaniem dziatar
naprawczych w przypadku, gdy woda nie spetniata wymagar okreslonych w zataczniku
Nr 1 i Nr 2 do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie
wymagar, jakim powinna odpowiadac woda na pfywalniach.

Tabela Nr 1 Wyniki badan wody na ptywalni wykonane przez zarzadzajgcego ptywalnia

Lp.

Wrynik: odpowiada
wymaganiom
rozporzadzenia lub
Nr sprawozdania przekroczony parametr
- nie odpowiada
wymaganiom
rozporzadzenia

Data Miejsce pobrania
pobrania prébki

16.08.2022 r. | Niecka basenowa 6108/08/22 wymaganiom

Odpowiada

rozporzgdzenia

16.08.2022r. Niecka jacuzzi 6109/18/22 wymaganiom

Odpowiada

rozporzadzenia

06.09.2022r. Suw 2* 2703/09/22 wymaganiom

Odpowiada

rozporzadzenia

06.09.2022 r. Niecka jacuzzi 2702/09/22 rozporzadzenia z uwagi

Nie odpowiada
wymaganiom

na podwyiszong
utlenialnosé tj. 15 mg/I




06.09.2022 .

SUW 1*

2701/09/22

Odpowiada
wymaganiom
rozporzadzenia

06.09.2022 r.

Niecka basenowa

2700/09/22

Odpowiada
wymaganiom
rozporzadzenia

04.10.2022r.

Niecka jacuzzi

2338/10/22;
4964/10/22

Odpowiada
wymaganiom
rozporzadzenia

04.10.2022 .

SUW 2*

2340/10/22

Odpowiada
wymaganiom
rozporzgdzenia

04.10.2022 r.

Niecka basenowa

2337/10/22;
4963/10/22

Odpowiada
wymaganiom
rozporzadzenia

10.

04.10.2022 .

SUW 1*

2339/10/22;
4965/10/22

Odpowiada
wymaganiom
rozporzadzenia

11.

18.10.2022r.

Niecka basenowa

7470/10/22

Odpowiada
wymaganiom
rozporzgdzenia

12.

18.10.2022 r.

Niecka jacuzzi

7471/10/22

odpowiada
wymaganiom
rozporzadzenia

13.

08.11.2022 .

SUW 2*

3209/11/22

Odpowiada
wymaganiom
rozporzgdzenia

14,

08.11.2022 .

Niecka jacuzzi

3207/11/22;
5525/11/22

odpowiada
wymaganiom
rozporzadzenia

15.

08.11.2022 .

SUW 1*

3208/11/22

Odpowiada
wymaganiom
rozporzadzenia

16.

08.11.2022r.

Niecka basenowa

3206/11/22

Odpowiada
wymaganiom
rozporzgdzenia

17.

22.11.2022r.

Niecka jacuzzi

7490/11/22

Nie odpowiada
wymaganiom
rozporzadzenia, z uwagi
na podwyiszong
utlenialnosé tj. 7,0 mg/|

18.

22.11.2022r.

Niecka basenowa,

7489/11/22

Odpowiada
wymaganiom
rozporzgdzenia

19.

06.12.2022r.

SUW 2*

3043/12/22

Odpowiada
wymaganiom
rozporzadzenia




Odpowiada
20.| 06.12.2022r. Niecka jacuzzi 3041/12/22 wymaganiom

rozporzadzenia

Odpowiada
21.| 06.12.2022r. SUW 1* 3042/12/22 wymaganiom
rozporzadzenia

Odpowiada
22.| 06.12.2022 r. | Niecka basenowa 3040/12/22 wymaganiom
rozporzadzenia

Odpowiada
23.[ 20.12.2022 r. Niecka jacuzzi 7073/12/22 wymaganiom
rozporzadzenia

Odpowiada
24.| 20.12.2022 r. | Niecka basenowa 7072/12/22 wymaganiom
rozporzadzenia

*SUW 1 — system cyrkulacji wody w basenie

*SUW 2 — system cyrkulacji wody w jacuzzi

Jako$¢ wody na plywalni ,Oasis Resort”, ul. Klifowa 34 w Rewalu

w ocenianym okresie tj. od sierpnia do grudnia 2022 r., na podstawie posiadanych wynikéw

badah w wiekszosci wypadkéw spetniata \wymagania rozporzadzenia Ministra Zdrowia

z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na

ptywalniach w zakresie parametréw mikrobiologicznych i fizykochemicznych. W dwéch

przypadkach stwierdzono przekroczenia parametru utlenialnosci tj :

—~ w probce wody pobranej do badania w ramach kontroli wewnetrznej w dniu 06.09.2022 r.
z niecki jacuzzi - 15 mg/l — wobec zarzadcy ptywalni w dniu 16.09.2022 r. wszczat
postepowanie administracyjne znak HK.9020.1.488.2022. W zwigzku z okazaniem
prawidtowych wynikéw badari wody w zakresie utlenialnosci (sprawozdanie zbadan
Nr 2338/10/22 z dnia 10.10.2022 r.) w dniu 19.10.2022 r. umorzono postepowanie
administracyjne;

—~ w probce wody pobranej do badania w ramach kontroli wewnetrznej w dniu 22.11.2022 r.
z niecki jacuzzi - 7 mg/l. Zarzadca ptywalni wraz z wynikami badan przystat informacjeg
o podjetych dziatania naprawczych.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach majac na uwadze powyisza analizg
stwierdza, Ze zarzadca ptywalni tj. Wy & Spa Gabriela Krull, ul. Grunwaldzka 32,
72-346 Pobierowo od 16 sierpnia 2022 r. prowadzit ocene jakosci wody na piywalni, zgodnie
z wymaganiami obowiazujgcych przepiséw prawa oraz w sposéb zapewniajgcy
bezpieczernstwo zdrowotne oséb korzystajacych z ptywalni. Brak byto wynikéw badan wody
od stycznia do potowy sierpnia 2022 r., ktére zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem
powinny by¢ wykonane.



Zgodnie z wynikami przeprowadzonych badar i pomiaréw, woda na ptywalni ,Oasis
Resort”, w tym woda wprowadzana z systemu cyrkulacji na ptywalnie spetniata wymagania
mikrobiologiczne i fizykochemiczne okre$lone w  zatacznikach Nr 1 i 2
do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim
powinna odpowiadac¢ woda na plywalniach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1230).

Zgodnie z wymaganiem § 7 przywotanego rozporzadzenia zarzadzajacy ptywalnia
w komunikacie zamieszczonym na tablicy informacyjnej w obiekcie oraz na stronie
internetowej (jezeli taka jest prowadzona), informuje o ostatniej zbiorczej rocznej ocenie
jakosci wody na ptywalni dokonanej przez wtaéciwego inspektora sanitarnego.

Ai

Otrzymuja:
1. Adresat
2. A/a

Do wiadomosci:
1. Zachodniopomorski Panstwowy Wojewddzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie (droga
elektroniczng)

Wystano dnia.......cccceueevevnnneee 2023 r.
za zwrotnym potwierdzeniem odbioru







