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Wy & Spa Gabriela Krull
ul. Grunwaldzka 32
72-346 Pobierowo

Roczna ocena jakosci wody (od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.)
na ptywalni w ,Oasis Resort” ul. Klifowa 34 w Rewalu

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach na podstawie art. 4 ust. 1
ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2023 r.,
poz. 338 z poin. zm.) oraz § 4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.
w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (t. j. Dz. U. z 2022 r.,
poz. 1230), po dokonaniu rocznej oceny stwierdza, ze:
1. Woda doprowadzana na ptywalnie pochodzi z wodociggu zbiorowego zaopatrzenia

i spetnia wymagania rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie

jakosci wody przeznaczonej do spozZycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294);

2. Ptywania wyposazona jest w 1 niecke basenowg, 1 niecke jacuzzi, 6 natryskow, z ktorych
dokonywano oceny jakos$ci wody zgodnie z wymaganiem rozporzadzenia Ministra Zdrowia

z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadac woda

na ptywalniach.

3. Ocena parametrow jakosci wody na ptywalni dokonywana byta przez zarzadzajgcego
ptywalnig w wyniku:

1) prowadzonej biezacej obserwacji jakosci wody, z uwzglednieniem jej
udokumentowania,

2) systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urzadzen oraz rejestrowania
wynikéw pomiarow w zakresie pH, potencjatu redox, chloru wolnego, chloru
Zwigzanego.

4. Badania jakosci wody na ptywalni wykonywane byly przez zarzgdzajacego:

1) zgodnie z wymaganym zakresem okreslonym w zalgczniku Nr 1 i Nr 2
do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagar,
jakim powinna odpowiadac woda na ptywalniach,

— zakres badan wykonywanych w laboratorium obejmowat: liczbe Escherichia coli,
najbardziej prawdopodobng liczbe Pseudomonas aeruginosa, ogodlna liczba
mikroorganizmow w 36°C, Legionella sp., metnos¢, chloroform, & THM, azotany,
utlenialnosc,

2) pomiary potencjatu redox, chloru wolnego i chloru zwigzanego dokonywat
przedstawiciel  laboratorium  kaidorazowo z  wykonywaniem badan
mikrobiologicznych w miejscu i punkcie pobierania probek,




3)

4)

5)

niezgodnie z wymagang czestotliwoscia okreslonga w zatgczniku Nr

2 do

rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan,

jakim powinna odpowiadac woda na pfywalniach,

z zastosowaniem metodyk referencyjnych okreslonych w zatgczniku Nr 4

do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan,

jakim powinna odpowiadac woda na ptywalniach,

w laboratorium, posiadajgcym akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji,

tj. w laboratorium posiadajagcym akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji, tj.:
Laboratorium Ustugowo-Badawcze, ,,BIOCHEMIK”, Sp. z 0.0., ul. Strefowa 15, 64-920

Pita — AB 400.
5. Zarzadzajacy ptywalnig przekazywat

terminowo

Inspektorowi Sanitarnemu w Gryficach wyniki badan.

Panstwowemu Powiatowemu

Tabela Nr 1 Wyniki badan wody na ptywalni wykonane przez zarzgdzajgcego ptywalnig

Lp.

Data
pobrania

Miejsce pobrania
probki

Nr sprawozdania

Wynik: odpowiada
wymaganiom
rozporzadzenia lub
przekroczony parametr
- nie odpowiada
wymaganiom
rozporzadzenia

27.01.2023r.

Niecka basenowa

6929/01/23

Odpowiada
wymaganiom
rozporzadzenia

27.01.2023 r.

Niecka jacuzzi

6930/01/23

Odpowiada
wymaganiom
rozporzadzenia

10.02.2023 r.

SUw 1*

2671/02/23

Odpowiada
wymaganiom
rozporzadzenia

10.02.2023r.

SUW 2*

2670/02/23

Odpowiada
wymaganiom
rozporzadzenia

10.02.2023 .

Niecka basenowa

2668/02/23

Odpowiada
wymaganiom
rozporzadzenia

20.02.2023 r.

Niecka jacuzzi

5346/02/23

Odpowiada
wymaganiom
rozporzadzenia

14.03.2023 r.

SUW 1*

3776/03/23

Odpowiada
wymaganiom
rozporzadzenia




14.03.2023 r.

Niecka jacuzzi

3739/03/23

Odpowiada
wymaganiom
rozporzadzenia

14.03.2023 r.

Niecka basenowa

3738/03/2023

Odpowiada
wymaganiom
rozporzadzenia

10.

20.03.2023 r.

Niecka jacuzzi

5340/03/2023

Odpowiada
wymaganiom
rozporzadzenia

i

24.03.2023 r.

Niecka jacuzzi

7302/03/23

Odpowiada
wymaganiom
rozporzadzenia

12.

24.03.2023 r.

Niecka basenowa

7301/03/23

Odpowiada
wymaganiom
rozporzadzenia

13.

14.04.2023 r.

SUw 1*

3832/04/23

Odpowiada
wymaganiom
rozporzadzenia

14.

14.04.2023 r.

SUW 2*

3831/04/23

Odpowiada
wymaganiom
rozporzadzenia

15.

14.04.2023 r.

Niecka jacuzzi

3830/04/23

odpowiada
wymaganiom
rozporzadzenia

16.

14.04.2023 r.

Niecka basenowa

3829/04/23

Odpowiada
wymaganiom
rozporzadzenia

17.

15.05.2023 r.

SUW 1*

3162/05/23

odpowiada
wymaganiom
rozporzadzenia

18.

15.05.2023 r.

SUW 2*

3161/05/23

Odpowiada
wymaganiom
rozporzgdzenia

19.

15.05.2023 r.

Niecka jacuzzi

3159/05/23

Odpowiada
wymaganiom
rozporzgdzenia

20.

15.05.2023 r.

Niecka basenowa

3155/05/23

Odpowiada
wymaganiom
rozporzadzenia

21.

23.06.2023r.

Niecka jacuzzi

7095/06/23

Odpowiada
wymaganiom
rozporzadzenia

22.

23.06.2023 r.

Niecka basenowa

7094/06/23

Odpowiada
wymaganiom
rozporzadzenia




23.

11.07.2023 r.

Niecka jacuzzi

3048/07/23

Odpowiada
wymaganiom
rozporzadzenia

24,

11.07.2023r.

Niecka basenowa

3047/07/23

Odpowiada
wymaganiom
rozporzadzenia

25.

11.07.2023 r.

SUW 2*

3049/07/23

Odpowiada
wymaganiom
rozporzadzenia

26.

11.07.2023 .

SUW 1*

3050/07/23

Odpowiada
wymaganiom
rozporzgdzenia

27

18.08.203 r.

Niecka jacuzzi

5072/08/23

Odpowiada
wymaganiom
rozporzadzenia

28.

28.08.2023 r.

Niecka basenowa

7441/08/23

Odpowiada
wymaganiom
rozporzadzenia

29.

28.08.2023r.

Niecka jacuzzi

7442/08/23

Odpowiada
wymaganiom
rozporzadzenia

30.

11.09.2023 r.

SUW 1*

2631/09/23

Odpowiada
wymaganiom
rozporzadzenia

31

11.09.2023 r.

SUW 2*

2630/09/23

Odpowiada
wymaganiom
rozporzadzenia

32.

11.09.2023 r.

Niecka jacuzzi

2629/09/23

Odpowiada
wymaganiom
rozporzadzenia

33

11.09.2023 .

Niecka basenowa

2628/09/23

Odpowiada
wymaganiom
rozporzadzenia

34.

14.09.2023 r.

Niecka jacuzzi

4328/09/23

Odpowiada
wymaganiom
rozporzadzenia

35,

10.10.2023 r.

Niecka jacuzzi

2501/10/23

Odpowiada
wymaganiom
rozporzadzenia

36.

10.10.2023 r.

SUw 2*

2500/10/23

Odpowiada
wymaganiom
rozporzadzenia

37.

10.10.2023 r.

Niecka basenowa

2499/10/23

Odpowiada
wymaganiom
rozporzadzenia




38.

24.10.2023 r.

Niecka jacuzzi

7854/10/23

Odpowiada
wymaganiom
rozporzadzenia

39.

24.10.2023 r.

Niecka basenowa

7853/10/23

Odpowiada
wymaganiom
rozporzadzenia

40.

13.11.2023 r.

SUW 1*

2673/11/23

Odpowiada
wymaganiom
rozporzadzenia

41.

13.11.2023 r.

Suw 2*

2672/11/23

Odpowiada
wymaganiom
rozporzgdzenia

42.

13.11.2023 r.

Niecka jacuzzi

2671/11/23

Odpowiada
wymaganiom
rozporzgdzenia

43,

13.11.2023 r.

Niecka basenowa

2670/11/23

Odpowiada
wymaganiom
rozporzadzenia

44,

17.11.2023 r.

Niecka jacuzzi

4394/11/23

Odpowiada
wymaganiom
rozporzadzenia

45,

27.11.2023 r.

Niecka jacuzzi

7743/11/23

Odpowiada
wymaganiom
rozporzadzenia

46.

27.11.2023r.

Niecka basenowa

7742/11/23

Odpowiada
wymaganiom
rozporzadzenia

47.

08.12.2023r.

SUW 1*

2052/12/23

Odpowiada
wymaganiom
rozporzadzenia

48.

08.12.2023 r.

SUW 2*

2051/12/23

Odpowiada
wymaganiom
rozporzadzenia

49,

08.12.2023 .

Niecka jacuzzi

2050/12/23

Odpowiada
wymaganiom
rozporzadzenia

50.

08.12.2023 r.

Niecka basenowa

2049/12/23

Odpowiada
wymaganiom
rozporzadzenia

*SUW 1 - system cyrkulacji wody w jacuzzi

*SUW 2 — system cyrkulacji wody w basenie




Tabela Nr 2 Wyniki badan wody na ptywalni wykonane przez Paristwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Gryficach

Wynik: odpowiada
Miejsce wymaganiom
Data . ¢ N
Lp. . pobrania Nr sprawozdania | rozporzadzenia/przekroczony
pobrania fyre . .
probki parametr — nie odpowiada
wymaganiom rozporzgdzenia
Spr/SR/K/2403-
Q/23; MW/311-
w rc\;v\n?g;zana Q/23; MW/260- odpowiada wymaganiom
1. | 30.06.2023 r, | WPrOWaczana | 4 5a. * yreE
do niecki rozporzadzenia
jacuzzi
Spr/SR/K/2400-
Q/23; MW/309-
2. | 30.06.2023r. niecka Q/23; MW/257- odpowiada wymag_anlom
basenowa Q/23; rozporzadzenia
Spr/SR/K/2401-
w r:v\::;zana 0/23; MW/258- od iada wyma io
2. | 30.06.2023 ¢ | WPIOWaC2aNG | o ROWlada wymagation)
do niecki rozporzadzenia
basenowej
Spr/SR/K/2402-
Q/23; MW/310-
4. | 30.06.2023 r. | niecka jacuzzi 025; Wrwiess: eHRgwada wymaganlom
Q/23; rozporzadzenia

Jakos¢ wody na ptywalni , Oasis Resort”, ul. Klifowa 34 w Rewalu w ocenianym okresie
zgodnie z zamieszczonymi powyzej sprawozdaniami z badan przeprowadzonymi w ramach
kontroli urzedowej i wewnetrznej spetniata wymagania mikrobiclogiczne i fizykochemiczne
okreslone w zatgcznikach Nr 1 i 2 do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada
2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadac woda na plywalniach.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryficach majac na uwadze powyisza
analize stwierdza, ze zarzadca ptywalni tj. Wy & Spa Gabriela Krull, ul. Grunwaldzka 32,
72-346 Pobierowo prowadzit ocene jakosci wody na ptywalni, w sposob niewystarczajgcy
w zakresie:

— czestotliwosci wykonywanych badan i pomiaréw.

Zgodnie z wynikami przeprowadzonych badan i pomiaréw, woda na ptywalni ,Oasis

Resort”, w tym woda wprowadzana z systemu cyrkulacji na ptywalnie spetniata wymagania

6



mikrobiologiczne i fizykochemiczne okreslone w zatacznikach Nr 1 i 2 do rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadac
woda na pfywalniach (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1230).

Zgodnie z wymaganiem § 7 przywotanego rozporzadzenia zarzadzajacy ptywalnia
w komunikacie zamieszczonym na tablicy informacyjnej w obiekcie oraz na stronie
internetowej (jezeli taka jest prowadzona), informuje o ostatniej zbiorczej rocznej ocenie
jakosci wody na ptywalni dokonanej przez wtasciwego inspektora sanitarnego.

PANSTWOWY

Powiatowy Ifis

Otrzymujg:
1. Adresat
2. A/a

Do wiadomosci:
1. Zachodniopomorski Paristwowy Wojewddzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie (droga
elektroniczng)

Wystano dnia.....cecceveeeerreeee. 2024 r.
za zwrotnym potwierdzeniem odbioru
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